 Nr sprawy ZP,PN / 13  / 2010r                                                     Nowe Miasto n. Pilicą dn.20.08.2010r

                                                              Pytania i odpowiedzi

Dotyczy : postępowania przetargowego  na  wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa Izby Przyjęć

                 szpitala w Nowym Mieście n. Pilicą. Nr sprawy ZP,PN / 13  / 2010 r.

Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:

Pytanie : W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- branża sanitarna w  punkcie

                III.1.3 .Zakres robót objętych ST wystepuje nzapis:

                "Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie

               1.1.

                - instalacja tlenu medycznego,

                - instalacja próżni,

                - instalacja sprężonego powietrza".

               Natomiast w punkcie IV.5.1. Zakres i kolejność wykonania robót tej specyfikacji występuje zapis:

               "Roboty należy wykonać w następującej kolejności :

               - montaż instalacji tlenu, podtlenku azotu,próżni, sprężonego powietrza".

               Na rysukach instalacji gazów medycznych brak instalacji podtlenku azotu. Prosimy o poptwierdzenie ,

               że instalacja podtlenku azotu nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy jej wyceniać.    

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza ,iż zaistniała pomyłka w zapisie  punktu IV.5.1.STW i ORB, w którym

               nie powinien występować zapis  instalacji podtlenku azotu. Instalacja podtlenku azotu  nie występuje

               w pierwszym etapie rozbudowy jako przedmiot zamówienia i nie należy jej wyceniać. 

                                                                                                                  Z-ca Dyrektora 

                                                                                                             Dorota Kwietniewska 


